D2.07 Aredlové rozvody NN
RIS "K” (OLMI) ponechat stévajici, véetné pFivodnich
a_vyvodovjch kabell a kabell do objektu

0556

D2.07 Aredlové rozvody NN
stavajici kabely nutno pfi opravé komunikace

a parkovacich ploch nezni¢it !!!
P D2.07 Aredlové rozvody NN
Nov& osazend dvojice RIS "B” (HTO)
D2.09 Venkovni osvétlent privodni a vyvodové kabely MDO:
napojgni novjch rozvodd VO v stdvajicim svitidle 1% AYKY 3x240+120 stav. z EC (m' p.5>
e heem SRS BRI R feoesa 1523 /2 « AVKY 332404120 stév. z EC (R1, p.5), pivodné do PILIRE-RIS

x AYKY 3x240+120  stav. propoj z RIS "K" do RIS "B

1 1
1 1
PRELOZKA PRIPOJKY VODY 2
N 1x AYKY 3x240+120  novj vjvod do HTO (OKB)
1 1
1

POTMYBI PE63/5,8mm PE100 V DELCE 8,40m
43537

x AYKY 3x240+120  novy vjvod do HTO (OKB)
x CYKY 4Bx35 novy kabel do RIS "J" (Mérnice)

D2.02 SPLASKOVA AREALOVA KANALIZACE VETEV B
PVC200 DELKY 7,80m

D2.02 DESTOVA AREALOVA KANALIZACE VETEV A pfivodni a vjvodové kabely DO:

8031

PVC200 DELKY 50,10m 1x AYKY 3x240+4120  stév. p¥ivod z RIS "K" (OLMI)
) ) 1x AYKY 3x240+4120  rezerva (stdv. vjvod do PILIR-RIS)
K D2.09 Venkoun’ osvéfleni 1x AYKY 32404120 novj vjvod do HTO (OKB)
nové rozvody VO (cca 145m) I\ rezenva

kabelem CYKY-0 4Bx10 + Fe/n 30x4

D2.10 Odpojend ptfpojka medic. plyn.
Za odpojenim bude potrubi zaslepeno

D2.09 Venkovni osvétlent D2 07 Areé\ové rozvody NN
nové rozvody VO (cca 75m) )

pripojen svitidla C1/1.9 ze svtidla B1/1.5 PILR=RIS zrusit, kabely odpojit na pfivodu 1

2548
D2.07 Aredlové rozvody NN
HDPE multikandl pod objektem
MDO privod (cca 65m)
2x AYKY 3x240+120 RIS "B" —> B-RHM -
DO pfivod (cca 65m) "
1x AYKY 3x240+4120 RIS "B" —> B-RHD

kabelem CYKY—J 3Cx2.5 v trubce $40mm a vykopat ze zemé

D2.07 Aredlové rozvody NN
novy privodni kabel pro "J” (Marnice)
Ix_CYKY 4Bx35 68m 7 RIS "B” do RIS V"

D2.10 Napojeni na stavajici rozvod medic. plynd

D2.03 PRIPOJKA VODY 3
Z POTRUBI PE63/35,8mm PE100 V DELCE 28,20m

N D2.09 Venkovni osvétlent
pfipojeni_stdvajicich rozvodd VO do nového svitidia

<24

\
D2.01 NAVRZENA OPERNA ZED 2
7
D2.03 PRELOZKA PRIPOJKY VODY 1 81 1
7 POTRUBI PE40/3,7mm PE100 V DELCE 29,50m

~

L 02.03 NADZEMN[ HYDRANT DN100 .

D2.09 Venkovni osvétlent

demontd? stavajicich rozvodd VO (cca 170m)

/

D2.07 Aredlové rozvody NN
demontd? stavajicich kabeld NN (cca 105r
a_odpojeni v rozvad&cich a RIS

D2.09 Venkovnf osvétlent
nové rozvody VO (cca 25m)

D203
2N pfipojent svitidla C1/2.7 ze svttidla B1/2.2 \% y/ /s /l/ o stévajicich lamp (5 ks)
< kabelem CYKY—J 3Cx2,5 v trubce #40mm o Q s :
Y i D2.01 PREMISTNENI PRISTRESKU NA KOLA

I~

D2.01 POLOVEGETACNI SVAHOVKY

DELKY 3,00m VYSKY 0 AZ 0,50m
~

4
) y &4
o ¥
&Y 20 7 o
4, Sy,

D2.09 Venkovni‘ ‘osvéﬂeni

nové rozvody VO (cca 78m)
kabelem CYKY-0 4Bx10 + FeZn 30x4

LEGENDA PLOCH:

HRANICE PARCEL
NAVRZENA VYSTAVBA |
NAVRZENE STAVEBNI GPRAVY F

]
IO
] VOZOVKA ASFALTOVA
[ ]
[ ]
L ]
L]
[ ]

VOZOVKA ZAMKOVA DLAZBA

D2.10 Napojeni na stdvajict
rozvod medic. plynli

CHODNIKY ZAMKOVA DLAZBA
OKAPOVE CHODNIKY
VALOUNY

ZATRAVNENE PLOCHY

HRANICE RESENEHO UZEMI

ODSTUPOVE VZDALENOST
POZARNE NEBEZPECNE PROSTORY

CISLO PARE

NAVRZENA VYSADBA STROMU

O
@ RUSENA ZELEN

T 0.0 = 431,28

LEGEN DA SiTi: TENTO VWKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMi BYT POUZIT CELY
ANl Z CASTI BEZ JEHO PISEMNEHO SOUHLASU ( DLE ZAKONA ¢. 121/2000 Sb. ).
OBJEKTY : ZPRACOVATEL DILCI CASTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrétikova 12, 586 01 Jinlava
— e = NOVA KANALIZACE DESTOVA
D1.03 Dostavba budovy OKB VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
— == = NOVA KANALIZACE SPLASKOVA D1.04 Rekonstrukce objektu &.p. 84 INGARCH. J. HAMOLKA, C8C| JAROSLAV KREJC ™, | JAROSLAV KREJCI™M] Mrstikova 12, 586 01, Jlove
R D2.01 Komunikace a chodniky [/~ C (L tels +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
NOVA PRIPOJKA VODY 0 2' 02 Kanali GENERALNI[#ROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.0., Mrdikova 12, 586 01 Jihlava |
e TP e NOVY TEPLOVOD 04 Ranalizace VEDOUCI PROJEKTANT HLAVNI INZENYR_PROJEKTU
D2.03 Vodovod P ING. ARCH. JAROMIR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR SLAPAL ) .
6\ Mrstikova 12, 586 01, Jihlava
+~> == NOVE AREALOVE ROZVODY NN ) D2.05 Teplovod 2, INVESTOR : Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namesti 1245, Hradec Krdlové fel.. +420 567 312 451-4, fox. +420 567 3124 55
e —~_ == NOVE AREALOVE SDELOVACI ROZVODY .~ D2.06 Sadové tpravy - el NAZEV AKCE: EiTRmT - B/X ?gzs
V0 — —  NOVE ROZVODY VO D2.07 Arealove rozvody NN OBLASTNI NEMOCNICE TRUTNOV a.s. STUPEN oS
" D2.08 Arealové rozvody slaboproud KONSOLIDOVANE LABORATORE A TRANSFUZNI ODDELENI 22k CISL0 N 20-15-P
—?— Vo ~— —  STOZAR + SVITIDLO VO D2.09 Venkovni osvétleni VWKRES MERITKO €. VIKRESU
QIFR?‘EBSF NOVE MEDIPLYNY D2.10 PHPOJka med|C|né|niCh p|ynl°l KO*QS*f&'ﬂi SiiUOéni Vykres 1:250 c.4
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