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Z4SUVKOVE ROZVODY BUDOU PROVEDENY BEZHALOGENDVYMI VODICI
CHARAKTERISTIKY Beca sldl, CXKH-R 3Jx2,2.

NAD PODHLEDEM BUDOU KABELY ULOZENY DO DRATENYCH ZLABU

NEDILNOU SOUCAST: TOHOTO PROJEKTU JE PROJEKT ZDRAVOTNICKE
TECHNOLOGIE S KaTAMI PRiSTROJU,

KABELOVE PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY BUDOU UTESNENY
POZARNE CERTIFIKOVANYMI MATERIALY.

LEGENDA ZNACENI ZASUVEK

RTG/16 JEDNOPALOVA ZASUVKA 16A, 230V- 1+N+PE, PBGMYSLEIVA’. V¥SKA OSAZEN: V cm DLE POZNAMKY.
V=1,2m ZASUVKOVY OKRUH JISTEN PROUDOVYM CHRANICEM 30mA, S NADPROUDOU OCHRANOU

PRIPOJENS MOBILNSHO RTG

C JEDNOPALOVE ZASUVKA 16, 230V- 1+N+PE, BARVA BiLA. V¥SKA OSAZENF V cm DLE POZNAMKY.
ZM/ Z&SUVKOVY OKRUH JISTEN PROUDOVYM CHRANICEM 30mA, S NADPROUDOU OCHRANOU

@ ZM/ DVOJNASOBNE ZASUVKA 16A, 230V- 1+N+PE, BARVA BiLA. V¥SKA OSAZENf V cm DLE POZNAMKY.
ZASUVKOVY OKRUH JISTEN PROUDOVYM CHRANICEM 30mA, S NADPROUDOU OCHRANOU

C‘ ZD/ JEDNOPALOVA  ZASUVKA 16A, 230V- 1+N+PE, BARVA ZELENA, S OSAZENOU PREPETOVOU OCHRANOU TYPU ‘D,
PRIPOJENST ZARIZENI PC. VYSKA OSAZENT 30cm NAD PODLAHOU.

Z&SUVKOVY OKRUH JISTEN JISTICEM 16A/C/1p.

JEDNOPALOVA ZASUVKA 16A, 230V- 1+N+PE, BARVA ZELENA, NAPAJENS Z BEZPECNOSTNfHD ZDROJE.

C 0/ V¥SKA OSAZENT V cm DLE INTERIERU,

Z&SUVKOVy OKRUH JISTEN PROUDOVYM CHRANICEM 30mA, S NADPROUDOU OCHRANDU

JEDNOPALOVA ZASUVKA 164, 230V- 2+PE, BARVA ZLUTA, NAPAJENA Z BEZPEéNDSTNiHI:I ZDROJE, ZIS.
C le/1 VySKA OSAZENS 120 cm DLE INTERIERU, ZASUVKOVY OKRUH JISTEN JISTICEM 16A/B/2p.

JEDNOPELOVA Z&SUVKA 16A, 230V- 2+PE, BARVA ORANZOVE, NAPAJENA Z UPS (VD), ZIS.
C VDO/‘I VySKA OSAZENS 120 cm DLE INTERIERU, ZASUVKOVY OKRUH JISTEN JISTICEM 16A/B/2p.

L _IB DVOUKONEKTOROVA Z&SUVKA, BiLA, PRO PRIZEMNENE PRENOSNYCH ZDRAVOTNICKYCH PRESTROJU.
VySKA OSAZEN: 120 cm NAD PODLAHOU.
E——— VYROVNAVAC POTENCIALU PRO UZEMNENf A POSPOJEN: VODIVYCH HMOT VE ZDRAVOTNICKE MiSTNOSTL
LH.._;‘ OSAZEN NAD PODHLEDEM. PROVEDEN: DLE ZVYKLOST: DODAVATELE S OSAZENOU PRIPOJNICE ‘PE” o “PA’,
@V@ BOD NAPOJENf PRIZEMNOVACTHO PASKU ELEKTROSTATICKY VODIVE PODLAHY, VIZ VYKRES DETAILU

/\<> SPINAC JEDNOPALOVY 1/0, 10A, 230V

®<O SPINAC TROJPALOVY 16A, 400V, IP44- IPS6

REVIZE ROl - 3.10.2025
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