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ZARIZOVACi PREDMETY :

KLOZET - We

Klozet zavésny obdéInikovy obly, Délka: cca 530 mm, Sitka: 360 mm, Vyska: 350 mm, hluboké splachovani, bila,
Instalatni rdm pro zavésné WC v¢. podomitkové nadrzky, splachnuti 4,5/ 31

Plastové sedatko s poklopem (bézné, bilé)

Ovladaci tladitko pro podomitkovou nadrzku, dvojéinné

Odhluciiovaci souprava (pryzova / pénova podlozka) +0.000= 35531 BPY  +0.000 = UROVEN 1.NP I \\ /

investor / investor

KLOZET INVALIDNI - Wi

Klozet invalidni zévésny obdélnikovy obly, Délka: cca 700 mm, Sifka: 360 mm, Vyska: 350 mm, hiuboké splachovani, bila,
Instalacni ram pro zavésné WC v¢. podomitkové nadrzky, splachnuti 4,5/ 3 | Kralovéhradecky KRALOVEHRADECKY KRAJ
Plastové sklapécl sedétko pro invalidy (b&2né, bilé) kraj V| Bt tradan kel
< ICO 708 89 546
DIC CZ 708 89 546

Ovladaci tlaitko pro-invalidni podomitkovou nadrzku, dvojéinné
Odhlu¢riovaci souprava (pryZova / pénova podlozka)
Madlo sklopné’k WC (nerez, délka 60-80 cm)

generalni projektant / executive architect DOMY, spol. s . 0.

SPRCHY - §
Sprchova termostaticka podomitkova baterie bez pfepinace, hranaty kryt, material: pochromovana mosaz, barva: chrom, tvar hranaty, Sprchovy set s nastavitelnou tyci,

sprchovou hadici, propojovaci hadici, ru¢ni a talifovou kulatou sprchou
Sprchovy Zlabek s vyménikem délky cca 860, Sifky 186 vysky 112 vé montaze D O m Y /\ ‘jf\ o ‘ . ~TC

Politickych vézid 19, 110 00 Praha 1

DREZ ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE - Dz
dodavka zdravotnické technologie tel. +450 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

\ [
|
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Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)
pozn.: tato dokumentace je du$evnim viastnictvim autort a vztahuje se na ni autorské pravo

UMYVADLO ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE - Uz
statutarni zastupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

dodavka zdravotnické technologie
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) hlavni architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
UMYVADLO STROJO\INY -Us - N zpracovatel dilu / consultant ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Umyvadlo strojovny, Délka: cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vy$ka: 152 mm, J—— )
Montéazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio ZTIIS spol. s .r.0
, . X , . Stara Cesta 1787/17a
Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy) Praha 4 - Branik 14700
Zékladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 I/min +{1ﬂ20@60t§485818
, . . : zuis@ztis.cz
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) www.ztiis.cz
statutarni zastupce / owner representative MILAN HENDRYCH
i projektant / planner JAKUB HENDRYCH

UMYVADLO INVALIDN] - Ui
Umyvadio bilé
Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio

stavba / build

Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy)
Zakladni stojankova pakova baterie pro invalidni-umyvadlo-(chrom) 5 I/min,

OBLASTNi NEMOCNICE NACHOD

Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) . i

UMYVADLO PACIENTI - Up [Il. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

Obdélnikové, hranaty tvar, zaoblené rohy, rozmér Délka: cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vyska: 152 mm, Cast projektu / project part D.1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
" stupei/phase DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY

Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio
Chromovany umyvadlovy sifon (z&kladni, lahvovy)
datum / date 09/2024

Zakladni stojankova pakova baterie s thlem (standard, chrom), 5 I/min
objekt / object S0 01 OBJEKT D, SO 02 VYS. CT, SO 03 VSTUPNI HALA

Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNIPROVOZY-Uo 7 e L e méfitko / scale 1:50

Umyvadlo rozmér Délka: cca 550 mm, Sitka: 450 mm, Vy$ka: 152 mm autorizagni razitko a podpis néazev vykresu / drawing title

Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio PUDORYS KANALIZACE 3NP

Chromovany umyvadlovy sifon (z&kladni, lahvovy)

Zékladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 I/min POZNAMKA / NOTE autofi / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
Tato dokumentace je dusevnim vlastnictvim autorl a vztahuje se na ni autorské pravo. ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M ZABOJOVA

Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)
hlavni inzenyr projektu / project leader  ING. ROMAN JAROSIL

PISOARY - Pi
hlavni projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVA

Odsavaci pisoar, Délka: cca 305 mm, Sitka: 340 mm, Vyska: 535 mm sifon,
Montazni ram pisoaru
vypracoval / prepared by JAKUB HENDRYCH

Sifon pisoarovy DN 50, plast,

VYLEVKA - Vy . ) kontroloval / checked by MILAN HENDRYCH
Vlylevka zavésna s plastovou mfizkou, soucasti vylevky je odnimatelna plastova mfiz Délka: cca 510 mm, Sifka: 435 mm, VySka: 407 mm, odpad DN100, ) .
autorizoval / authorized by MILAN HENDRYCH
Cislo vykresu / drawing No. nézev souboru / file name ¢islo kopie / copy No.

Montazni konstrukce (ram) pro vylevku
Nasténna vylevkova baterie DN 15 se sprchovou hlavici a hadici (standardni chrom)
Ovladaci'tlacitko pro vylevku (samostatné) D141, O 5 O ONN-2ET_DPS_ZTI

Jednotlivé baterie pro rizné vyrobky budou od jednoho vyrobce ve stejném designu.
Vyrobky budou vzorkovany tvarem a materialem dle predlozenych vzorkii na zakladé odsouhlaseni architekta.
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