
V101

SV  - 25 - iz
TV  - 25 - iz

102V

V104

V105 V106

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

V107

potrubí vedeno pod stropem v podhledu

V107a

V111

V112

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

V113

V116a

V116

V117a

V116

potrubí vedeno pod stropem v podhledu

V118

V103

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

V117

V13

V6

V11

V5

SV  - 20 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 20 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

SV  - 25 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 32 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 32 - iz

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

SV  - 25 - iz
TV  - 25 - iz

V12

SV  - 25 - iz
CIR - 20 - iz
TV  - 25 - iz

Investor : Oblastní nemocnice Jičín a.s. , Bolzanova 512 , 506 43 Jičín

Oblastní nemocnice Jičín
pavilón operačních oborů

- výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu -

1 : 100
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Výkres Měřítko

Datum

Formát

Stupeň

Jiří ZahradníčekJiří Zahradníček Jiří Zahradníček

Akce :

Vedoucí projektant Zodp. projektant Vypracoval / Kreslil

Zakázk. číslo

Jiří Zahradníček
projektant TZB

Číslo výkresu

ul. Dr. Vojtěcha 1955
504 01 Nový Bydžov

tel. 604 650 505

Místo :  Jičín

Legenda potrubí :

SV - STUDENÁ VODA
          stávající potrubí
TV - TEPLÁ VODA
          stávající potrubí
CIR - CIRKULACE
          stávající potrubí

SV - STUDENÁ VODA
          nové potrubí
TV - TEPLÁ VODA
          nové potrubí
CIR - CIRKULACE
          nové potrubí

D4.1.ZTI - 6Půdorys  3 NP ( 2. patro )


