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Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3  (Dodatečná informace č. 3) 

 

Zakázka:       Novostavba depozitáře muzea v Robousích 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 

Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO  708 89 546 

DIČ  CZ 708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 

• JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 

příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

 Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) 

se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a 

doplnění zadávacích podmínek.   

 

 Dotaz č.1 

Truhlářské práce. 

Předem konstatujeme, že zadání je nekonkrétní a zmatečné. Po upřesnění zadání mohou ceny v realizaci doznat 

značných změn. 
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Nesouhlasí rozpočet s doloženým výpisem dveří v tabulce. V rozpočtu u většiny dveří uvedeno RC3 (certifikované 

bezpečnostní dveře 3 třídy). 

V tabulce dveří tento požadavek neuveden a u dveří do obložkové zárubně ani není technicky proveditelný. Obecně 

jsou dveře v obložkové zárubni  z hlediska bezpečnostního nevhodné!! Budou se tedy cenit tyto dveře bez 

bezpečnostního hlediska? 

 Dveře ozn,9/L dřevěné požárně odolné CPL, folie EW45 DPc2, RP3 800/1970 nemají být ocelové jako dveře ozn. 8 ? 

Odpověď č.1 

Naceňuje se výkaz výměr kde jsou položky přesně specifikovány. Projektant neshledal nesoulad mezi výkazem 

výměr (VV) a projektovou dokumentací (PD) - výpisem truhlářských výrobků - výpis dveří D1.1-b18.1 vyjma str.3 

dveře ozn. 12/P - jsou dveřmi bez požární odolnosti, což je opraveno a přiloženo v PDF příloze. 

 

Dveře RC3 (certifikované bezpečnostní dveře 3 třídy) dle výkazu výměr do obložkových zárubní.  Budou naceněny a 

provedeny jako RC2  (certifikované bezpečnostní dveře 2 třídy) včetně obložkových zárubní. 

 

Dveře ozn. 9/L dřevěné požárně odolné CPL, folie EW45 DPc2, RP3 800/1970 mohou být naceněny a provedeny jako 

ocelové EW45 DPc2, RP3  

Příloha: 

D-1-1-b18-1-str3-výpis dveří 

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

V Hradci Králové 22. 11. 2019 

 

 

 

JUDr. Jana Mitrović 

na základě pověření 


