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Pohon vjezdové brány 

RH SO 03 Kabelový pFívod pro vjezdovou bránu CYKY J 3x2,5mm2 Uložení kabelu v rostlém terénu 
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RH-hlavní rozvaděč objektu 
Vývod pro vjezdovou bránu bude pripojen ve 2.poli RH z vestavěného proud. chrániče s nadproudovou ochranou � 
OLl-16C-1 N. Vestavba bude provedena ve spodní části rozvaděče za jističem FA43. 

Před započetím zemních prací musí být v předpokládané trase 

výkopu provedeno vytýčeni všech podzemních vedení ! 

S ohleden na předpokládaný výskyt kabelových vedení 

budou veškeré zemní práce prováděny ručně. 
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