Rozvoj komunitnich socialnich sluzeb DOZP v lokalité Jicin

- vyjadreni ke stavajici PD a PENB

Stavebnik: Kralovohradecky kraj, Pivovarské namésti 245, 500 03 Hradec Kralové

Objekt SO 01 - Budova A:

referenéni hodnota 83 kWh/m2/rok *0,8 = 66,4 a nam vychazi 69 kWh/m2rok

Budova A v plivodnim navrieném standardu nespliiuje poZadavky dotace. Bylo by nutné provést
zménu na zdroji — doporuduji prejit z plynu na TC a osadit FVE.

V budové je navrieno podlahové topeni, které je vhodné sinstalaci pro kombinaci v tepelnym
Cerpadlem. V ndvaznosti na Upravu PD bude nutné upravit i PENB.

Budova B:

referenéni 81*0,8 = 67,8 a nam vychazi 64 kWh/m2rok

Budova B sice vyhovuje, ptesto bych doporucovala zvazit osazeni FVE na stfechu objektu, stejné tak je
na zvazeni, zda nezménit zdroj tepla i u budovy B.

Svétlana Votavova

s e = D

Dl e e Lo



