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NEBUDE REALIZOVÁNO

D2.02 Kanalizace

OBJEKTY :

D2.03 Vodovod
D2.05 Teplovod

D2.07 Areálové rozvody NN
D2.06 Sadové úpravy

D2.01 Komunikace a chodníky

D2.08 Areálové rozvody slaboproudů
D2.09 Venkovní osvětlení

D1.03 Dostavba budovy OKB
D1.04 Rekonstrukce objektu č.p. 84

D2.10 Přípojka medicinálních plynů
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