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12.0.

LEGENDA MATERIÁLŮ

POZNÁMKY:
- PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 73 0802 A ČSN 73 0810!
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PODLAHY BUDOU PROVEDENY JAKO PLOVOUCÍ S LEMOVÁNÍM PŘI STĚNÁCH MIN. TL. 10 MM.
- NA PŘECHODECH JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PODLAH BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY. 

SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH, VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ 
NÁVAZNOSTI PODLAH NA SVISLÉ STĚNY.

- V MÍSTĚ DILATACÍ BUDOU DO PODLAHOVÝCH VRSTEV, KONSTRUKCÍ, IZOLACÍ A DALŠÍCH FUNKČNÍCH 
VRSTEV STAVBY, VLOŽENY SYSTÉMOVÉ DILATAČNÍ PROFILY.

- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ.
- POD KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNUICKÉ ZPRÁVĚ PROVEDENY 

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY.
- PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM (POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE, 

VODONEPROPUSTNÉ BETONY APOD.) BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPKAMI A MANŽETAMI.
- VEŠKERÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY, VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SKLADBĚ A VE STEJNÝCH 

FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTECH (POŽÁRNÍ ODOLNOST, AKUSTIKA APOD.) PROVEDENY I V PROSTORU NAD 
PODHLEDEM.

PROSTÝ BETON

ŽELEZOBETON

DP1, DP2, DP3, DP8, DP9, DP15,
DP16, DP17, DP18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100, 150 MM, INSTALAČNÍ 
PŘÍČKA 200-450 MM
PŘEDSTĚNY TL. 75, 100, 110, SDK OBKLAD TL. 25 MM

TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA

TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN XPS
(FASÁDY POD TERÉNEM, SPODNÍ STAVBA)

HYDROIZOLACE

HUTNĚNÝ ZÁSYP

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

ROSTLÁ ZEMINA

ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH
DĚROVANÝCH CIHEL
ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL
(PŘÍČKA U CT)

TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYREN EPS

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

DP6
PŘÍČKA EI 90 TL. 150 MM 
OBOUSTRANNÉ ZAKLOPENÁ (I V 
PŘÍPADĚ, ŽE TVOŘÍ STĚNU NIKY PRO 
ROZVADĚČE, HYDRANTU APOD, NEBO 
JÁDRA RESP. ŠACHTY) 

DP4
PŘÍČKA EI 120 TL. 100 MM 
OBOUSTRANNÉ ZAKLOPENÁ (I V 
PŘÍPADĚ, ŽE TVOŘÍ STĚNU NIKY PRO 
ROZVADĚČE, HYDRANTU APOD, NEBO 
JÁDRA RESP. ŠACHTY)

DP5
PŘÍČKA EI 120 TL. 150 MM 
OBOUSTRANNÉ ZAKLOPENÁ (I V 
PŘÍPADĚ, ŽE TVOŘÍ STĚNU NIKY PRO 
ROZVADĚČE, HYDRANTU APOD, NEBO 
JÁDRA RESP. ŠACHTY) 

DP13
ŠACHTOVÁ STĚNA EI 120 TL. 110 MM 

DP12
ŠACHTOVÁ STĚNA EI 90 TL. 145 MM 

DP11
ŠACHTOVÁ STĚNA EI 60 TL. 105 MM 

DP10
ŠACHTOVÁ STĚNA EI 30 TL. 80 MM 

DP21
ZDĚNÁ STĚNA EI 60 TL. 150 MM 

V PROSTORECH PRO ROZVADĚČE BUDE PROVEDENA ZE VŠECH STRAN STANDARDNÍ STĚNA (DP1 RESP. DP2), TOTÉŽ PLATÍ 
PRO SLABOPROUDÉ ŠACHTY PŘÍSTUPNÉ DVEŘMI

LEGENDA ZNAČEK

OSTATNÍ VÝROBKY
VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

DOPLŇKY K HYGIENCIKÝM PROSTORŮM
VIZ TABULKA HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ

OZNAČENÍ VNITŘNÍCH STĚN
VIZ TABULKA VNITŘNÍCH STĚN

OZNAČENÍ DVEŘÍ
VIZ TABULKA DVEŘÍ

OS01

Z01

HY01

V1.01

D1.01

H OZNAČENÍ HYDRANTOVÝCH SKŘÍNÍ
UVNITŘ HYDRANT A HASÍCÍ PŘÍSTROJ

PW01 OZNAČENÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ STĚN A ROHŮ
VIZ. TABULKA OCHRANNÝCH PRVKŮ - ČÁST INT.
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NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D

PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM
S.H. OTVORU = +21,165
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ROZDĚLOVAČ PV ROZDĚLOVAČ PV ROZDĚLOVAČ PV ROZDĚLOVAČ PV ROZDĚLOVAČ PV ROZDĚLOVAČ PV ROZDĚLOVAČ PV

R
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ZD
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ROZDĚLOVAČ PV

ROZDĚLOVAČ PV

ROZDĚLOVAČ PV
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O
VÝ

 Ž
LA

B

PODLAHOVÝ ŽLAB

ROZDĚLOVAČ PV

PŘEDSTĚNA ZAKRYTA 
NÁBYTKOVOU SESTAVOU, 

ZAROVNÁNA S HRANOU 
SKŘÍŇKY S VANIČKOU

O
TO

PN
Ý ŽEBŘ

ÍK

OTOPNÝ ŽEBŘÍK

D.07.115
SPOJOVACÍ MOST
46,37 m2

D.07.064
POKOJ 1L IZOLAČNÍ
20,74 m2

D.07.062
POKOJ 1L M+D
22,29 m2

D.07.060
POKOJ 2L
23,63 m2

D.07.058
POKOJ 2L
22,79 m2

D.07.056
POKOJ 2L
22,29 m2

D.07.054
POKOJ 1L M+D
22,29 m2

D.07.052
POKOJ 1L M+D
22,79 m2

D.07.050
POKOJ 1L M+D
22,29 m2

D.07.048
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,29 m2

D.07.046
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,81 m2

D.07.044
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,20 m2

D.07.042
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,38 m2

D.07.019
POKOJ 2L
22,79 m2

D.07.017
POKOJ 2L
22,29 m2

D.07.015
POKOJ 2L
22,28 m2

D.07.013
POKOJ 2L
22,79 m2

D.07.011
POKOJ 2L
22,29 m2

D.07.009
POKOJ 2L
22,28 m2

D.07.007
POKOJ 2L
22,79 m2

D.07.005
POKOJ 2L
22,29 m2

D.07.003
POKOJ 2L
22,10 m2D.07.001

POKOJ 2L
19,98 m2

D.07.098
AMBUL. LSPP
21,88 m2

D.07.002
KOUPELNA
5,79 m2

D.07.004
KOUPELNA
6,22 m2

D.07.006
KOUPELNA
5,93 m2

D.07.008
KOUPELNA
5,82 m2

D.07.010
KOUPELNA
5,77 m2 D.07.012

KOUPELNA INV.
5,93 m2

D.07.014
KOUPELNA
5,91 m2

D.07.016
KOUPELNA
6,22 m2

D.07.018
KOUPELNA
5,93 m2

D.07.020
KOUPELNA
5,91 m2

D.07.043
KOUPELNA
6,32 m2

D.07.045
KOUPELNA
5,82 m2 D.07.047

KOUPELNA
5,91 m2

D.07.049
KOUPELNA INV.
6,32 m2

D.07.051
KOUPELNA
5,82 m2

D.07.053
KOUPELNA
5,91 m2

D.07.055
KOUPELNA
6,22 m2

D.07.0057
KOUPELNA
5,93 m2

D.07.059
KOUPELNA
5,91 m2

D.07.061
KOUPELNA
6,22 m2

D.07.063
KOUPELNA
4,86 m2

D.07.065
KOUPELNA
5,10 m2

D.07.069
SKLAD
8,32 m2

D.07.097
CHODBA
124,74 m2

D.07.041
CHODBA
103,66 m2

D.07.099
INHALACE
28,92 m2

D.07.103
POKOJ 2L
27,43 m2

D.07.105
POKOJ 2L
26,75 m2

D.07.107
POKOJ 2L
28,09 m2

D.07.109
POKOJ 2L
27,36 m2

D.07.111
POKOJ 2L
28,49 m2

D.07.102
KOUPELNA
5,67 m2

D.07.104
KOUPELNA
5,64 m2

D.07.106
KOUPELNA
5,67 m2

D.07.108
KOUPELNA
5,57 m2

D.07.110
KOUPELNA
4,67 m2

D.07.101
D.M. PERS.
30,18 m2

D.07.087
TECHNICKÁ M.
6,30 m2

D.07.076
ASISTOVANÁ LÁZEŇ
10,62 m2

D.07.075
ČISTÍCÍ M.
10,57 m2

D.07.072
ODPADY
6,88 m2

D.07.073
PRÁDLO ŠPIN. 
5,38 m2

D.07.071
SKLAD
10,78 m2

D.07.078
SKLAD LÉKŮ
7,21 m2

D.07.079
PŘÍPRAVNA
16,73 m2

D.07.080
HOVORNA
7,53 m2

D.07.077
ČAJ. KUCH.
14,47 m2

D.07.081
STANOVIŠTĚ SESTER
26,16 m2

D.07.082
CHODBA
19,43 m2

D.07.074
SKLAD ČP
7,86 m2

D.07.086
WC NÁVŠ.
1,71 m2

D.07.084
ÚKLID
2,10 m2

D.07.037
CHODBA
21,70 m2

D.07.039
POKOJ 2L
23,74 m2

D.07.036
ODPADY, ČISTÍCÍ M
16,41 m2

D.07.031
STAN. SESTRA
12,95 m2

D.07.030
DM PERSONÁL
10,98 m2

D.07.029
STANOVIŠTĚ SESTER
19,58 m2

D.07.024
PŘEDSÍŇ PERS.
1,85 m2

D.07.028
PŘÍPRAVNA 
10,92 m2

D.07.022
ÚKLID
2,10 m2

D.07.034
SKLAD ČP
4,18 m2

D.07.032
PŘEDSÍŇ PERS.
1,97 m2

D.07.095
ASISTOVANÁ LÁZEŇ
11,44 m2

D.07.025
ČAJ. KUCH.
10,78 m2

D.07.021
DM PACIENTŮ
8,34 m2

D.07.094
SKLAD
13,62 m2

D.07.035
ZEMŘELÍ
4,81 m2

D.07.088
INV. WC
4,57 m2

D.07.090
PŘEDSÍŇ 
1,90 m2

D.07.092
WC
1,80 m2

D.07.083
VYŠETŘOVNA
16,10 m2

D.07.027
POKOJ 3L S DOHLEDEM
27,49 m2

D.07.070
CHODBA
17,86 m2

D.07.026
LÉKAŘ / VYŠETŘOVNA
14,77 m2

D.07.040
CHODBA
159,48 m2

D.07.096
HALA
53,45 m2

D.07.089
SKLAD
15,41 m2

D.07.100
PŘEDSÍŇ
1,80 m2

D.07.068
KOUPELNA PERS.
4,80 m2

D.07.066
STANIČNÍ SESTRA
13,01 m2

D.07.067
LÉKAŘSKÝ POKOJ
17,63 m2

D.07.033
WC PERS.
1,83 m2

D.07.023
WC PERS.
1,85 m2

D.07.093
PŘEDSÍŇ
1,90 m2

D.07.091
WC 
1,81 m2

D.07.085
P. NÁVŠ.
1,85 m2

D.07.S01
SCHODIŠTĚ S01
25,57 m2

D.07.S02
SCHODIŠTĚ S02
22,36 m2

D.07.S03
SCHODIŠTĚ S03
22,20 m2

D.07.V01
VÝTAH D-01
8,45 m2

D.07.V02
VÝTAH D-02
8,37 m2

D.07.V03
VÝTAH D-03
8,37 m2

D.07.V04
VÝTAH D-04
5,70 m2

D.07.V05
VÝTAH D-05
5,70 m2

D.07.V06
VÝTAH D-06
5,82 m2

D.07.V07
VÝTAH D-07
5,82 m2

D.07.V08
VÝTAH D-08
5,70 m2

D.07.V09
VÝTAH D-09
5,70 m2

D.07.112
WC
1,67 m2

D.07.113
TECHNICKÁ M.
2,64 m2

D.07.114
CHODBA
44,58 m2

Číslo míst.
D.07.001
D.07.002
D.07.003
D.07.004
D.07.005
D.07.006
D.07.007
D.07.008
D.07.009
D.07.010
D.07.011
D.07.012
D.07.013
D.07.014
D.07.015
D.07.016
D.07.017
D.07.018
D.07.019
D.07.020
D.07.021
D.07.022
D.07.023
D.07.024
D.07.025
D.07.026
D.07.027
D.07.028
D.07.029
D.07.030
D.07.031
D.07.032
D.07.033
D.07.034
D.07.035
D.07.036
D.07.037
D.07.038
D.07.039
D.07.040
D.07.041
D.07.042
D.07.043
D.07.044
D.07.045
D.07.046
D.07.047
D.07.048
D.07.049
D.07.050
D.07.051
D.07.052
D.07.053
D.07.054
D.07.055
D.07.056

D.07.0057
D.07.058
D.07.059
D.07.060
D.07.061
D.07.062
D.07.063
D.07.064
D.07.065
D.07.066
D.07.067
D.07.068
D.07.069
D.07.070
D.07.071
D.07.072
D.07.073
D.07.074
D.07.075
D.07.076
D.07.077
D.07.078
D.07.079
D.07.080
D.07.081
D.07.082
D.07.083
D.07.084
D.07.085
D.07.086
D.07.087
D.07.088
D.07.089
D.07.090
D.07.091
D.07.092
D.07.093
D.07.094
D.07.095
D.07.096
D.07.097
D.07.098
D.07.099
D.07.100
D.07.101
D.07.102
D.07.103
D.07.104
D.07.105
D.07.106
D.07.107
D.07.108
D.07.109
D.07.110
D.07.111
D.07.112
D.07.113
D.07.114
D.07.115
D.07.S01
D.07.S02
D.07.S03
D.07.V01
D.07.V02
D.07.V03
D.07.V04
D.07.V05
D.07.V06
D.07.V07
D.07.V08
D.07.V09
K.07.080
K.07.081

Název místnosti
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA INV.
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
DM PACIENTŮ
ÚKLID
WC PERS.
PŘEDSÍŇ PERS.
ČAJ. KUCH.
LÉKAŘ / VYŠETŘOVNA
POKOJ 3L S DOHLEDEM
PŘÍPRAVNA
STANOVIŠTĚ SESTER
DM PERSONÁL
STAN. SESTRA
PŘEDSÍŇ PERS.
WC PERS.
SKLAD ČP
ZEMŘELÍ
ODPADY, ČISTÍCÍ M
CHODBA
KOUPELNA
POKOJ 2L
CHODBA
CHODBA
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
KOUPELNA
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
KOUPELNA
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
KOUPELNA
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
KOUPELNA INV.
POKOJ 1L M+D
KOUPELNA
POKOJ 1L M+D
KOUPELNA
POKOJ 1L M+D
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 1L M+D
KOUPELNA
POKOJ 1L IZOLAČNÍ
KOUPELNA
STANIČNÍ SESTRA
LÉKAŘSKÝ POKOJ
KOUPELNA PERS.
SKLAD
CHODBA
SKLAD
ODPADY
PRÁDLO ŠPIN.
SKLAD ČP
ČISTÍCÍ M.
ASISTOVANÁ LÁZEŇ
ČAJ. KUCH.
SKLAD LÉKŮ
PŘÍPRAVNA
HOVORNA
STANOVIŠTĚ SESTER
CHODBA
VYŠETŘOVNA
ÚKLID
P. NÁVŠ.
WC NÁVŠ.
TECHNICKÁ M.
INV. WC
SKLAD
PŘEDSÍŇ
WC
WC
PŘEDSÍŇ
SKLAD
ASISTOVANÁ LÁZEŇ
HALA
CHODBA
AMBUL. LSPP
INHALACE
PŘEDSÍŇ
D.M. PERS.
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
KOUPELNA
POKOJ 2L
WC
TECHNICKÁ M.
CHODBA
SPOJOVACÍ MOST
SCHODIŠTĚ S01
SCHODIŠTĚ S02
SCHODIŠTĚ S03
VÝTAH D-01
VÝTAH D-02
VÝTAH D-03
VÝTAH D-04
VÝTAH D-05
VÝTAH D-06
VÝTAH D-07
VÝTAH D-08
VÝTAH D-09
CHODBA
HYG. BUŇKA

Plocha (m2)
19,98

5,79
22,10

6,22
22,29

5,93
22,79

5,82
22,28

5,77
22,29

5,93
22,79

5,91
22,28

6,22
22,29

5,93
22,79

5,91
8,34
2,10
1,85
1,85

10,78
14,77
27,49
10,92
19,58
10,98
12,95

1,97
1,83
4,18
4,81

16,41
21,70

5,47
23,74

159,48
103,66
22,38

6,32
22,20

5,82
22,81

5,91
22,29

6,32
22,29

5,82
22,79

5,91
22,29

6,22
22,29

5,93
22,79

5,91
23,63

6,22
22,29

4,86
20,74

5,10
13,01
17,63

4,80
8,32

17,86
10,78

6,88
5,38
7,86

10,57
10,62
14,47

7,21
16,73

7,53
26,16
19,43
16,10

2,10
1,85
1,71
6,30
4,57

15,41
1,90
1,81
1,80
1,90

13,62
11,44
53,45

124,74
21,88
28,92

1,80
30,18

5,67
27,43

5,64
26,75

5,67
28,09

5,57
27,36

4,67
28,48

1,67
2,64

44,58
46,37
25,57
22,36
22,20

8,45
8,37
8,37
5,70
5,70
5,82
5,82
5,70
5,70

17,67
3,18

Nášlapná vrstva
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1

P1-N
D1
D1

P1-N
P1-A
P1
P1
P1
P1
P1
D1
D1

P2-Z-N
P1-N
D2

P1-Z
D3
P1

P1-Z
P1-Z
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
P1

D2 + D3
P2-Z-N
P1-Z

P2-Z-N
D1

P2-Z-N
P2-Z-N

D1
D3

P1-N
P2-Z-N
P1-N
P1-N
P1

P1-Z
P1-A
P1-N
D1
D1

P2-Z-N
D1

P2-Z-N
D1
D1
D1
D1

P2-Z-N
D3

P1-Z
P1-Z
P1-A
P1
D1
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D3
P1
D1

P2-Z-N
P1-Z

P1-Z-N
S3 + S3-S

S3 + S3-S + S3-N
S3 + S3-S + S3-N

-
-
-
-
-
-
-
-
-

PVC
-

Povrchová úprava zdí
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2 + O3
O2 + M1
O2 + M1
O2 + M1

M2
M2

M2+O3
M2
M2
M2
M2

O2 + M1
O2 + M1

M2
N2 + M1 + O3

O1
N1

O2-V + M3
M2
M2
M2
N3

O2-V + M3
N3

O2-V + M3
N3

O2-V + M3
N3

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
N3

O2-V + M3
M2
M2

O2-V + M3
N2 + M1

M2
N2 + M1
N2 + M1
N2 + M1
N2 + M1

O1
O1 - V

M2
N2 + M1

M2
M2
M2
M2
M2

O2 + M1
O2 + M1
O2 + M1

M2
O2 + M1
N2 + M1
O2 + M1
O2 + M1
O2 + M1
O2 + M1
N2 + M1
O1 - V

M2
M2
M2
M2

O2 + M1
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2-V + M3
M2

O2 + M1
M2
M2
-

N1
N1
N1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M2
-

Povrchová úprava stropu
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
SDK1
SDK1
SDK1
SDK1
SDK1
SDK1
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
SDK 1
MIN 3
SDK1

MIN 1+SDK1 (u pokojů)
MIN 1+SDK1 (u pokojů)

SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
SDK1
MIN 3
MIN 2
MIN 1
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 3
MIN 2
MIN 2
SDK1
SDK1
SDK1
SDK1
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 2
MIN 3
SDK 1

MIN 1+SDK1 (u pokojů)
SDK1
SDK1
MIN 2
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 3
SDK1
MIN 2
MIN 2

MIN 1+SDK1 (u pokojů)
SDK 3

SDK 1 + N1
SDK 1 + N1
SDK 1 + N1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Poznámka
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm

V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2450 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2450 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm

V.P. 2600 mm, u vstupu 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2400 mm
V.P. 2600 mm
V.P 2800 mm

V.P. 2450 mm (nad hl. podestou)
V.P. 2450 mm (nad hl. podestou)
V.P. 2450 mm (nad hl. podestou)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D

2

3

7

8

11

9

6

5

10

4

NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D

A C E G HFD

A-
A'

A B C E G H I J K L M O PF N

B-
B'

E-
E'

44
0

27
50

31
0

35
00

2450

+20,950

+21,200

+24,390

+20,810

+24,950

3% 3%

28
0030

20

VZT 

KANÁLOVÁ FCU 

NEPŘÍMÍ OSVĚTLENÍ

ODVODNENÍ MOSTU PARAPET OKNA 8.NP 

KONSTRUKCE PODHLEDU 

SCREENOVÁ ROLETA 

CELOPLOŠNE PRIVARENÝ OCELOVÝ KASTLíK SVÍTIDLA  

TABULKA MÍSTNOSTÍ

SPOJOVACÍ KRČEK DO OBJEKTU K ŘEZ


